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Liite 1. Lämmityksen mittaus- ja säätötöiden tarkistuslista, uusi järjestelmä  






Lämmitysjärjestelmän mittauksien ja säätöjen tarkoituksena on saavuttaa tarvittavat 
virtaamat putkistoihin sekä lämmönluovuttimiin mahdollisimman energiataloudellisesti 
ottaen huomioon haluttu lämpötila ja tilan käyttö. Lämmityksellä ja muilla järjestelmillä 
luodaan ihmiselle terveellinen ja mukava sisäilmasto.  
 
Lämmityksen mittaus- ja säätötöillä on merkittävä rooli rakennuksen energiatehokkuu-
dessa. Jo yhden asteen sisälämpötilan lasku voi tuoda 5 %:n säästön lämmityskuluis-
sa. Oikein säädetty järjestelmä voi parhaimmillaan säästää 10‒15 % koko rakennuksen 
käyttämästä lämmitysenergiasta. [10, s. 4.]  
 
Opinnäytetyössäni kerron, mitä asioita tulisi ottaa huomioon suunnittelun, asentamisen 
sekä mittaus- ja säätötöiden aikana. Opinnäytetyöni tuotosta eli mittaus- ja säätötöiden 
tarkastuslistaa noudattamalla mittaus- ja säätötyöt sujuvat helposti ja nopeasti. Loppu-
tuloksena on oikein säädetty sekä toimiva lämmitysjärjestelmä. Tarkastuslista liitetään 







Sain toimeksiannon opinnäytetyöhöni SRV Rakennus Oy:n talotekniikkaosaston johta-
jalta, Tapani Nousiaiselta. SRV on rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja, joka vastaa 
hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakentamisesta. SRV on johtava pro-
jektinjohtourakoitsija ja kiinteistöhankkeiden kehittäjä Suomessa. Yhtiö kehittää ja ra-
kentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja, teollisuus-, logistiikka- ja kalliorakennuskohteita 
sekä yritys- ja asuinalueita Suomessa. Venäjällä toiminta painottuu kauppakeskusten, 
toimistojen, hotellien sekä erilaisten tuotanto- ja logistiikkatilojen kehittämiseen ja ra-
kentamiseen. Baltiassa SRV toimii lisäksi asuntomarkkinoilla. Vuonna 2011 SRV:n 
liikevaihto oli 672,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 933 henkeä. 
 
SRV:n konsernin emoyhtiö on SRV Yhtiöt Oyj. Kotimaan toiminnasta vastaa SRV Ra-
kennus ja sen alueyksiköt SRV Pirkanmaa, SRV Keski-Suomi, SRV Pohjois-Suomi, 
SRV Kaakkois-Suomi, SRV Lounais-Suomi ja Rakennusliike Purmonen. Kotimaan lii-
ketoiminta koostuu asunto-, toimitila- ja infrarakentamisesta. Ulkomaan toiminnasta 
vastaavat SRV Russia ja SRV Baltia. Lisäksi SRV-konserniin kuuluvat SRV Kalusto ja 





Rakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnitteluvaiheessa pystytään vaikuttamaan mer-
kittävästi lopputulokseen. Suunnittelussa selvitetään tilojen käyttötarkoitus, käyttäjien 
määrä, lämmityksen tehontarve ja haluttu sisälämpötila kussakin tilassa. Näillä määreil-
lä päätetään valittavissa olevat lämmitystavat, jonka jälkeen materiaalivalinnoilla on 
tärkeä rooli lopputuloksessa. Oikein suunniteltu järjestelmä on helposti säädettävissä. 
[1. s. 1.] Esimerkiksi yli- tai alimitoitetuilla laitteilla ja osilla saadaan aikaiseksi turhan 
energiankulutuksen lisäksi tuleville käyttäjille epämukava sisäilmasto ja mahdollisia 
ääniongelmia putkistoihin. Lämmitystavan valinta vaikuttaa mittaus- ja säätötöihin, mut-
ta eri lämmönjako- ja putkitustapojen säätö on kuitenkin kaikilla lähes samanlainen. 
[13]  
   
Käytössä olevien rakennusten mittaus- ja säätötöissäkin on hyvä käyttää pätevää 




nitelmat. Talotekniikan loppukuvissa on valitettavan usein vajavaisuuksia tai ne jopa 
puuttuvat kiinteistön arkistoista. Kannattaa tarkastaa paikan päällä, että kyseessä ole-
vat suunnitelmat vastaavat toteutettuja asennuksia ennen päätöksien tekemistä niiden 
perusteella. Paras lopputulos saavutetaan, jos suunnittelija ja kiinteistön huolto tarkis-
tavat yhdessä lämpösuunnitelmat varsinkin vanhemmissa kiinteistöissä. [13] 
 
Mallintamisen jälkeen laskentaohjelmaan (esim. MagiCad) syötetään tarvittavat putkis-
to- ja patteritiedot ja laskennan alkuarvot, joiden mukaan ohjelma tasapainottaa verkos-
ton asetettujen reunaehtojen mukaisesti. Reunaehtoja ovat esimerkiksi venttiileiden 




Kuva 1. Suunnitelmiin merkittynä ohje- ja esisäätöarvot sekä patteri- ja venttiilityypit. SRV. 
 
Piirustuksista täytyisi löytyä jokaisen patterin ja linjasäätöventtiilin esisäätöarvot sekä 






3.1 Venttiilien valinta suunnittelussa 
 
Verkoston tasapainotuksen jälkeen tiedetään putkistoissa tarvittavat virtaamat vaaditun 
lämmitystehon saavuttamiseksi. Vesivirtojen suuruuden ja putkikokojen perusteella 
voidaan valita virtaukselle sopivat venttiilit. Joskus venttiilin koko voi olla putkikokoa 
pienempi esimerkiksi sopivan säätöalueen vuoksi. Suunnittelijoille on tarjolla monen eri 
valmistajan tekemiä venttiilin valinta ja mitoitus ohjelmia. Esimerkiksi TA Hydronicsin 
mitoitusohjelman TA Pocket 1.1 ominaisuuksia ovat  
 
 Linjasäätöventtiilien mitoitus ja valinta. 
 Virtaaman, kv-arvon ja painehäviön laskeminen. 
 Tehon, virtaaman ja lämpötilaeron laskeminen. 
 Putkien ja putkikokojen valinta. 
 Linjasäätöventtiilien, päätelaiteventtiilien, paine-erosäätimien valitseminen. 
 Nesteen ominaistiedot. 




Mikäli rakennus on jaettu eri käyttötarkoituksiin tai rakennuksen eri osissa on erilaiset 
vaatimukset lämpötiloille, on rakennus suunniteltava eri vyöhykkeisiin lämmitysjärjes-





Erilaiset virtausvastukset vähentävät painetta. Pumpun aiheuttama paine häviää läm-
mitysverkostossa vesivirran etenemissuunnassa. Putkien aiheuttama painehäviö voi-
daan laskea taulukkoja apuna käyttäen. Putkenosien ja varusteiden aiheuttama paine-
häviö voidaan määrittää myös erillisten taulukoiden avulla [15, s. 40, 41]. Painehäviöt 
suurenevat pitkissä ja kapeissa putkistoissa. Suunnittelussa painehäviöiden huomioi-
minen on erittäin tärkeää toimivan lämmitysjärjestelmän aikaansaamiseksi. Nykyään 
erilaiset laskentaohjelmat tosin laskevat automaattisesti putkiston painehäviöt ja muut-







Asentamisen aikana on tärkeää valvoa, että asennetut osat ja laitteet ovat suunnitelmi-
en mukaiset ja asennuksen laatu on hyvän rakennustavan mukaista. Käytettäessä put-
kileikkureita tai putkikatkaisimia lämmitysputken katkaisukohtaan jää pieni sisennys – 
purse, putken sisään. Tämä aiheuttaa veden virtaukseen häiriöitä sekä putkikorroosiota 
heikentäen putkien käyttöikää. Putkien katkaisun jälkeen tulisi putkien päätyjen sisä-
puoli työstää purseenjyrsimillä tai muulla vastaavalla tavalla tasaiseksi. Myös hitsauk-
sen laadun tarkkailu on tärkeää, jotta putken sisäpuolelle ei jää hitsattaessa tukoksia. 
 
Mikäli venttiilit tai säätölaitteet on suunniteltu jäämään esimerkiksi kuilun seinän tai 
alakaton taakse piiloon, on huolehdittava huoltoluukkujen oikeasta sijoittelusta sekä 
koosta. Myös muiden järjestelmien (esim. ilmanvaihto, sprinkler, sähkö) risteilyt lämmi-
tysjärjestelmään nähden on otettava huomioon, ettei huoltoluukkua avatessa huomaa 
pääsyn säätölaitteille ja tarkastettaville osille olevan mahdotonta, vaikka luukku onkin 
oikeassa paikassa. Järjestelmien risteilyihin on hyvä kiinnittää huomiota jo suunnittelu-
vaiheessa, mutta usein suunnitelmat muuttuvat ja joskus taas asennetaan eri reittiä 
kuin suunnitelmissa, joten säätölaitteille pääsy voi muuttua hankalaksi asennusvai-
heessa. 
 
4.1 Lämmitysjärjestelmän osat 
4.1.1 Lämmönvaihdin 
 
Kaukolämpöä käyttävässä järjestelmässä kiinteistöissä on niin sanottuja lämmönvaih-
timia, jotka jakavat ja säätävät kiinteistökohtaista lämpöä. Lämmönvaihtimessa kiertää 
kuuma kaukolämpövesi omassa piirissään (ensiöpuoli) ja kiinteistön lämpöjohtoverkos-
ton vesi omassa piirissään (toisiopuoli). Vedet eivät sekoitu keskenään, vaan ainoas-
taan lämpö siirtyy kaukolämpövedestä rakennuksen lämpöjohtoveteen. Pattereihin 




Lämpöjohtoverkoston vettä kierrätetään lämmönvaihtimesta verkostoa pitkin lämpöpat-
tereille ja takaisin pumpun avulla. Pumpun kierrättämän vesimäärän suuruus riippuu 




Pumpun kehittämä paine eli nostokorkeus muodostuu kiertopiirin painehäviöstä. Pai-
nehäviön suuruuteen vaikuttaa kiertopiirissä olevat veden kiertoa vastustavat erilaiset 
laitteet ja varusteet kuten linjasäätöventtiilit, patteriventtiilit, putkikäyrät, T-haarat ja put-
kien aiheuttama kitkavastus.  
 
Pumput ovat yleensä rakenteeltaan ns. keskipakoispumppuja. Pumppu koostuu kol-
mesta pääkomponentista: moottorista, pesästä ja juoksupyörästä. Pumppujen tuotta-





Lämpöjohtoverkosto muodostaa suljetun putkiverkoston lämpöjohtovedelle, joka kuljet-
taa lämmönvaihtimesta lämpöveden lämpöpattereihin. Suurten rakennusten verkosto 
on monihaarainen ja sen vesivirtoihin vaikuttavat mm. putken suuruus, putken kitkavas-
tus, erilaisten putkenosien aiheuttamat niin sanotut kertavastukset sekä putkiliitosten 
hitsauksen laatu. Nämä rakenteelliset tekijät määräävät sen, miten vesivirta jakautuu 
verkoston eri osiin.  
 
Lämpöjohtoverkosto rakennetaan joko keskiraskaasta mustasta kierteitettävästä teräs-
putkesta, hitsattavasta teräsputkesta, sinkitystä Mannesman-teräsputkesta, muoviput-




Linjasäätöventtiilillä säädetään yhdessä linjassa kulkevan vesivirran määrää. Suurissa 
lämpöjohtoverkoissa päälinjasta haarautuu eripituisia erillisiä patterilinjoja, joissa kulke-
vat vesimäärät säädetään vastaamaan linjassa olevien pattereiden lämpötehoa. Mikäli 
vesimääriä ei säädetä oikein, vesi jäähtyy eri linjoissa eri tavoin. Joissakin linjoissa 
saattaa olla vettä lämmöntarpeeseen nähden liian vähän, jolloin vesi jäähtyy liikaa. 
Tällöin paluuveden lämpötila laskee, ja myös pattereiden keskilämpötila ja teho laske-
vat. Silloin patterit eivät pidä huoneita riittävän lämpiminä. Toisessa linjassa voi sa-
manaikaisesti olla liikaa vettä, jolloin vesi pysyy liian kuumana, paluulämpötila on kor-




neita liikaa. Vesimäärät eivät automaattisesti jakaudu oikein eri patterilinjoille. Linjojen 




Kuva 2. Leno MSV-BD DN15 kertasäätöventtiilin mitoituskäyrästö [12, s. 9.]. 
 
Linjasäätöventtiilistä voidaan lisäksi mitata vesivirta, sulkea linja huollon ajaksi ja tyh-
jentää linja. Suunnittelijat määräävät vaadittavat vesivirrat lämpötehojen ja käytetyn 
lämpötilaeron perusteella. Linjasäätöventtiileistä vesivirtaa mitatessa mitataan paine-
eroa. Paine-eron ja venttiilin säätöasennon perusteella määritetään käyrästöstä vesivir-




siihen syötetään venttiilin asento tai venttiilin kv-arvo. SRV:n talotekniikkayksiköllä on 
käytössään TA Hydronicsin valmistama TA CBI2 -vesivirtamittari, jolla pystytään mit-
taamaan myös monien muiden valmistajien linjasäätöventtiilien paine-eroja ja vesivirto-
ja. Venttiilin säätöasentoa ja kv-arvoa muuttamalla voidaan muuttaa venttiilin läpi kul-
kevaa vesivirtaa. Kv-arvolla tarkoitetaan sitä vesimäärää m3/h, joka virtaa venttiilin läpi 




Patteriventtiilit ovat termostaattisia säätölaitteita, jotka toimivat automaattisesti huone-
lämpötilan mukaan. Ne toimivat ilman sähköä tai muuta apuenergiaa venttiilin anturin 
sisällä olevan kaasun tai vahan avulla. Kaasutäytteisessä anturissa huonelämpötilan 
nousu höyrystää anturin nestettä. Silloin paine palkeessa kasvaa ja venttiili sulkeutuu. 









Patteriventtiilin esisäädön avulla voidaan säätää patterin perusvesivirtaa. Se tehdään 
yleensä verkoston tasapainotuksen yhteydessä. Mitä suuremmaksi esisäätöarvo asete-
taan, sitä suurempi virtausaukko on ja sitä enemmän patterin läpi kulkee vettä ja päin-
vastoin. Patteriventtiilin kokoja ovat DN 10, DN 15 ja DN 20. Patteriventtiilin anturiosa 




Lämmityspattereiden tehtävänä on jakaa lämpöjohtoverkoston veden tuoma lämpö 
huoneisiin. Huoneista poistuu lämpöä rakenteiden kautta, jolloin huoneiden lämpötilat 
laskevat, ellei huoneisiin tuoda uutta lämpöä. Lämpöhäviöiden korvaamiseksi tarvitaan 
oikea määrä uutta lämpöä, jotta huonelämpötilat pysyisivät esimerkiksi 21 ºC:ssa. 
 
Lämmityspatterin oikean toiminnan ja säätämisen kannalta on pattereihin tulevan ve-
den (lämpöjohtoverkoston menoveden)oltava oikean lämpöistä. Vesivirrat voidaan 
asennusvaiheessa säätää patteriventtiilin niin sanotun esisäädön avulla. Tämän lisäksi 
termostaattiset patteriventtiilit säätävät käytön aikana pattereiden vesivirtaa automaat-
tisesti. 
 
Huoneiden lämpöhäviö jäähdyttää pattereissa kiertävää vettä. Jos lämpöpatterin pe-
rusvesivirta on liian pieni, vesi jäähtyy liikaa ja paluuveden lämpötila on liian alhainen, 
ja päinvastoin. Vesi jäähtyy kaikissa pattereissa saman verran oikein mitoitetussa ja 
säädetyssä verkostossa. 
 
5 Lämpötilojen mittaus 
 
Mittauksia tehdään kertaluontoisesti sekä jatkuvana mittauksena. Kertaluontoisia mit-
tauksia ovat esimerkiksi rakennusten vastaanotto- ja takuutarkastuksissa sekä osana 
huolto- ja korjaustoimintaa suoritettavat mittaukset. Kertaluontoisissa mittauksissa 
yleensä pyritään selvittämään esimerkiksi huoneistojen lämpötilaa ja järjestelmien oi-
keaa toimintaa tai sen puutteita. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien automatiikassa 
säätö- ja ohjaustoimenpiteet perustuvat jatkuvaan lämpötilojen ja paineiden mittauk-






5.1 Olosuhteet mittauksen onnistumiseksi 
 
Lämpötilamittaukset tulisi suorittaa ulkolämpötilan ollessa alle ‒5 ºC ja mahdollisuuksi-
en mukaan tuulisella säällä (tuulen nopeus 5‒10 m/s).  Erityisen kylmään aikaan mitta-
uksia ei tulisi suorittaa (ulkolämpötila alle ‒26 ºC). Olisi myös säädön onnistumisen 
kannalta hyvä, että ulkolämpötila olisi pysynyt tasaisena vähintään yhden vuorokauden 
ennen mittaushetkeä. Mittausten aikaan asunnon lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän 
tulee olla normaalissa toiminnassa, jotta niiden vaikutus lämpötilaan tulee huomioitua.  
Rakennustyömailla usein tuuletetaan pitämällä ikkunoita, ovia tai muita luukkuja auki 
ilman vaihtumisen parantamiseksi. Ennen mittaustilannetta tuleekin varmistaa, ettei 
kyseistä toimintaa ole harrastettu 4‒6 tuntia ennen mittausta. Luonnollisesti mittauksen 
aikana tuulettaminen on myös kielletty. [2, s. 2.] Mitattavissa tiloissa saattaa olla 
enemmänkin ihmisiä mittaushetkellä. Yksikin ihminen tuottaa noin 100 W:n lämmitys-
tehon, mikä vaikuttaa huoneilman lämpötilaan. Tämän vuoksi mittaushetkellä tilassa 
olevien ihmisten määrä on merkittävä mittauspöytäkirjaan.  
 
5.2 Mittausten kattavuus 
 
Lämmitysjärjestelmää mitataan SFS standardin 5511 mukaan. Suunnitelmissa määri-
teltävien sisäilmastovaatimuksien on toteuduttava kaikissa mittauskohteissa. 
 






Taulukossa oleva luku ilmoittaa otoksen suuruuden prosentteina mitattavista tiloista. 
 
A) Viranomaismääräykset täyttävä, tyydyttävä sisäilmasto 
B) Hyvä sisäilmasto 
C) Korkea sisäilmaston taso 
z = Mitataan, jos on aihetta epäillä, ettei vaatimus toteudu, tai tilan käyttö, geo-
metria tms. asettaa erityisiä vaatimuksia. 
o = Mitataan vain jos erikseen sovitaan. 
1) Perussäädön yhteydessä tehdään kaikkien huoneiden lämpötilojen mittaus.  
 
Huoneilman lämpötilalla tarkoitetaan ilman lämpötilaa mitattuna mistä tahansa kohdas-
ta oleskeluvyöhykkeeltä. Operatiivinen lämpötila tarkoittaa huoneilman lämpötilan ja 
ihmistä ympäröivien pintojen säteilylämpötilojen keskiarvoa. Oleskeluvyöhykkeellä tar-
koitetaan huoneen osaa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin kor-
keudella lattiasta ja sivupinnat 0,6 metrin etäisyydellä seinistä tai vastaavista kiinteistä 









Lämpöolosuhteet pyritään mittaamaan tilassa sijaitsevista kohdista, joissa ihminen eni-
ten viettää aikaansa, esimerkiksi työpisteiltä tai oleskelupaikoilta 1,1 m:n korkeudelta 
lattiasta. Mikäli työ- tai oleskelupaikkoja ei ole tiedossa, mitataan keskeltä huonetta. 
Tarvittaessa voidaan valita lisämittauspisteitä (kuva 4). 
 
Mittauspisteiden määrä valitaan taulukon 1 mukaan. Lämpötilan kerrostuminen mita-
taan samoista mittauspisteistä pystysuunnassa 0,1:n 1,1:n ja 1,7 metrin korkeudelta 
lattiasta. Mittauksen laatuluokissa sallitaan erisuuruisia virhemarginaaleja. Epätarkkuus 
mittauksissa saa olla enintään ± 1 ºC. Luokissa B ja C sallitaan mittauksen epätark-
kuudeksi ± 0,5 ºC. Siihen sisältyy mittarin virhe ja mittausepävarmuus. Mittareissa saa 




Mittalaitteiden valmistajan tiedoista tulisi olla saatavilla mittalaitteiden käyttöalue, tark-
kuus, tekniset tiedot, kalibrointitiedot, ohjeet mittausten suorituksesta sekä 
virhearvioinnista ja mittaustulosten käsittelystä, käyttö- ja hoito-ohjeet sekä ohjeet tar-
kistustoimenpiteistä ja pikakalibroinnista. [1, s. 2.] 
 
Mittauksissa käytettävien mittalaitteiden on oltava kalibroituja ja kalibroinnin tulee olla 
voimassa. Käytettyjen mittalaitteiden tyyppi- ja kalibrointitiedot merkitään mittauspöytä-
kirjaan. Elektronisia mittauslaitteita käytettäessä niiden toiminta on tarkistettava jokai-
sen mittauksen alussa mittavirheiden välttämiseksi. [1, s. 2.] 
 
6 Lämmitysjärjestelmän säätö 
 
Lämpöolosuhteet vaikuttavat suoraan ihmisen viihtyvyyteen tilassa, jossa ihminen olei-
lee. Ihmisen lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneilman lämpötila, lämpösäteily, ilman 
virtausnopeus ja kosteus sekä ihmisen vaatetus ja toiminta tilassa. Liian kylmät tai 
kuumat olosuhteet aiheuttavat ihmiselle terveyshaittoja. Lämpötilan noustessa ilma 
muuttuu tukalan oloiseksi. Tunkkainen ilma ei siis välttämättä aina johdu huonosta il-
manvaihdosta, vaan huonosti säädetystä lämmityksestä. Näiden asioiden vuoksi voi-
daan todeta, että rakennusten ja varsinkin asuinhuoneistojen lämpötilojen säätö ihmi-





Patteriverkosto mitoitetaan laskennallisen huippulämmitystehon mukaan. Lämmityste-
hoa pystytään säätämään muuttamalla menoveden lämpötilaa lämmitystarpeen mu-
kaan. Monissa varsinkin vanhemmissa rakennuksissa menoveden lämpötilaa sääde-
tään pelkän ulkoilman lämpötilan mukaan. Lämmitystehontarpeeseen vaikuttavat kui-
tenkin muutkin asiat, kuten aurinko, ihmisten määrä, valonlähteet ja muut sähkölaitteet 
tilassa. Nämä lämmönlähteet tuovat tilaan lisää lämpöä ja näin laskevat lämmityste-
hontarvetta joskus huomattavastikin. Suuremmissa rakennuksissa pyritäänkin jaka-




6.1.1 Ulkolämpötilan mukainen menoveden lämpötilan säätö 
 
Säätöjärjestelmistä yleisin on menoveden lämpötilan säätö. Siinä säätökeskus ohjaa 
säätöventtiiliä ulkolämpötilan mukaan pitämällä menoveden lämpötilan valittuna olevan 
säätökäyrän mukaisena (Kuva 5). 
 
 




Kuvassa 5 näkyvällä kellokytkimellä voidaan säätää menoveden lämpötilaa halutuksi 
ajaksi. Kellokytkimellä voidaan säästää lämmityskuluissa rakennuksen käyttökatkojen 
ajan tai muuten jaksottaa lämmitystä tarpeen mukaan. 
 
6.1.2 Ulko- ja huonelämpötilan mukainen menoveden lämpötilan säätö 
 
Menoveden säätö pelkän ulkolämpötilan mukaan ei ota huomioon itse huoneissa vallit-
sevia lämpötiloja. Tähän ongelmaan auttaa järjestelmään lisättävä huonelämpötila-
anturi. (Kuva 6.)  
 
 
Kuva 6. Menoveden säätö ulko- ja huonelämpötilan perusteella [1, s. 3.]. 
 
Huonelämpötila-anturi rekisteröi mittaustuloksia ja lähettää ne säätökeskukselle, joka 
säätää säätökäyrää automaattisesti mittaustuloksien perusteella. Huonelämpötila-
antureita on yleensä huoneistossa yksi kappale. Sen huonetilan, jossa anturi sijaitsee, 
pattereihin ei asenneta patteriventtiilin termostaattiosia. Tämänlaisissa lämmityksen 
säätöjärjestelmissä on oltava menoveden lämpötilalle enimmäisrajoitus [1]. Käytössä 
olevan kohteen säätämisessä usein lisätään huonelämpötila-antureita ja muutetaan 






6.2 Vesivirran ja paineen säätö 
 
Vesivirran ja paineen säädössä verkoston linjasäätöventtiileistä suoritetaan virtausmit-
taus. Ennen mittausta verkosto pitää ilmata huolellisesti. Virtausmittauksella saadaan 
selville seuraavat asiat: ilmauksen onnistuminen, linjakohtaisten virtaamien suunnitel-
manmukaisuus; linjajohdoissa, patteriventtiileissä ja pattereissa ei ole virtausta haittaa-
via tukoksia, linjasäätöventtiilien toiminta ja kunto, verkoston hallinta linjasäätöventtii-
leillä (uudet linjat, patterit), sekä tieto siitä onko pumppu oikein valittu ja toimiiko se 
energiataloudellisesti. Tämän jälkeen verkosto säädetään ja tasapainotetaan suunni-
telmiin merkittyjen esisäätö- ja ohjearvojen mukaisesti linjasäätöventtiileistä ja patteri-
venttiileistä. [1] 
 
Mikäli laajemmissa verkostoissa käytetään pelkästään tätä säätötapaa, saattavat pai-
ne-erot kasvaa liian suuriksi. Suuremmissa verkostoissa onkin linjasäätöventtiileiden ja 
esisäädettävien patteriventtiileiden yhteydessä syytä käyttää joko vyöhykekohtaista, 
keskitettyä tai linjakohtaista painesäätöä. 
 
6.2.1 Vyöhykekohtainen painesäätö 
 
Vyöhykekohtaisessa painesäädössä vyöhykkeillä on omat säätöjärjestelmät, ja niitä 
säädetään omina verkostoina. Vyöhykkeitä voi muodostaa esimerkiksi käyttötarkoituk-
sen tai eri lämpötilojen perusteella. Tällaisella säädöllä saadaan aikaiseksi alustava 
paine-erojen tasaaminen jakamalla vyöhykkeet etelä- ja pohjoispuolen, tai eri lämpöti-
loilla toimiviksi patteri- ja lattialämmitysvyöhykkeiksi.  
 
Vyöhykekohtaisella säädöllä saadaan jaettua esimerkiksi kerrostalon kaksi rappukäy-
tävää eri vyöhykkeisiin ja poistettua vyöhykkeiden toisilleen aiheuttamat ongelmat. 
Vyöhykekohtainen säätö ei kuitenkaan poista vyöhykkeiden sisäisiä haittoja. 
 
6.2.2 Keskitetty painesäätö 
 
Keskitetty painesäätö perustuu paine-erojen tasaisena pitämiseen joko paine-
erosäätimellä tai painesäädetyllä pumpulla. Painesäädetty pumppu pitää eri mittauspis-




erosäädin muuttaa painehäviötään niin, ettei verkoston paine ylitä sille asetettua arvoa. 
Tämän säätötavan edellytyksenä on verkoston pieni painehäviö. 
 
6.2.3 Linjakohtainen painesäätö 
 
Putkistoissa, joiden painehäviöt ovat suuria, käytetään linjakohtaista painesäätöä. Lin-
jojen meno- ja paluuputkiin asennetaan joko paine-erosäätimet tai automaattiset lin-
jasäätöventtiilit, joilla säädetään meno- ja paluuputkien välisiä paine-eroja. (Kuva 7.) 





Kuva 7. Linjakohtainen painesäätö [1, s. 5.]. 
 
Linjakohtaisella perussäädöllä päästään usein parhaaseen lopputulokseen sekä säätö- 





6.3 Lämmitysverkoston perussäätö  
6.3.1 Uudisrakennuksen perussäätö 
 
Lämmitysverkoston perussäätö uudisrakennuksessa jakautuu vesivirtojen säätöön, 
lämpötilojen säätöön ja takuuaikaiseen säätöön [1, s. 6]. Vesivirtojen säätö tehdään 
rakennuksen luovutusvaiheessa, vuodenajasta ja lämpötilasta riippumatta. Vesivirrat 
säädetään verkoston täytön ja ilmauksen jälkeen pumpun sekä linjasäätöventtiilien 
avulla suunnitelmia vastaaviksi. Perinteinen säätötyö tapahtuu yleensä seuraavasti:  
 
 ulkolämpötila alle ‒5 ºC (pakkasjakso): termostaatit poistetaan, asetetaan 
suunnittelijan määräämä säätökäyrä ja esisäätöarvot.  
 tasaantumisaika, vähintään yksi vuorokausi  
 mittaus 
 tulokset suunnittelijalle/tilaajalle hyväksyttäväksi/kommentoitavaksi  
 tarvittavat muutokset, tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet, 1 vrk:n 
tasaantumisaika.  
 uudelleen mittaus muutosten jälkeen, jolloin kaiken pitäisi olla kunnossa. 
Kiinnitetään termostaatit. 
 
Lämpötilojen hienosäätö tehdään lämmityskaudella vuorokauden keskilämpötilan ol-
lessa alle ‒5 ºC. Näin toimiessa varmistetaan myös kesäaikaan luovutettujen raken-
nusten lämmitysjärjestelmän oikeat säädöt. Hienosäädössä säädetään verkoston me-
noveden lämpötilaa säätökeskuksesta. Mikäli huoneen lämpötilaa halutaan muuttaa 
esimerkiksi 1 ºC alemmaksi, menoveden lämpötilaa lasketaan noin 2‒3 celsiusastetta. 
Säätökeskuksesta pystytään valitsemaan erilaisia säätökäyriä. Säätökäyrää voidaan 
muuttaa suuntaissiirrolla tai käyrän jyrkkyyttä muuttamalla. Säätökäyrän muutokset 
vaikuttavat huonelämpötilaan hitaasti, noin 1‒3 päivässä. [1, s. 6.] 
 
Takuuaikainen säätö suoritetaan myös lämmityskaudella vuorokauden keskilämpötilan 
ollessa alle ‒5 ºC. Takuuaikaisessa säädössä tarkastetaan järjestelmissä ilmenneitä 







6.3.2 Käytössä olevan kohteen perussäätö 
 
Korjausrakentamiskohteessa perussäädön tärkeimpiä asioita on huolellisesti tehty kun-
totutkimus, jossa tarkastetaan rakennuksen ja sen lämmitysjärjestelmän nykytilanne 
energiataloudelliselta kannalta. Lämmitysverkoston, patteri- ja linjasäätöventtiilien, 
pumppujen sekä lämmöntuotantolaitteiden kunto ja toiminta tarkastetaan kuntotutki-
muksessa. [1, s. 8.] Myös ilmanvaihdon toiminta sekä ulkovaipan, ikkunoiden ja ovien 
lämmöneristävyydet selvitetään. Ulkovaipan ja aukkojen vuodot saadaan selville nope-
asti lämpökamerakuvauksilla ja infrapunamittareilla. Kun järjestelmään on tehty mah-
dolliset muutokset ja korjaukset, päästään säätämään verkostoa. Korjausrakentamis-
kohteissa perussäätö tapahtuu samoin kuin uudisrakennuksissa. Suunnittelijan käyttöä 
suositellaan esimerkiksi esisäätöarvojen määrittämiseen sekä suunnitelmien päivittä-
miseen. 
 
Mikäli esimerkiksi patteriventtiileitä joudutaan vaihtamaan uusiin niiden huonon kunnon 
takia, saattaa uusien venttiileiden suurempi paine-ero aiheuttaa ääniongelmia. Äänion-
gelmia voidaan estää varustamalla pumppu ylivirtausventtiilillä tai käyttämällä paine-
erosäätöistä  tai kaksinopeuspumppua. Yksittäisen linjan ääniongelmia voidaan korjata 
asentamalla linjaan paine-erosäädin (ks. luku 6.2.3). [1, s. 8.] 
 
7 Yleisimmät ongelmat mittaus- ja säätötöissä 
 
Yleisin ongelma lämmitysjärjestelmien mittaus- ja säätötöissä on puutteellinen ilmaus. 
Mikäli verkostoissa on ilmaa, voivat säädöt olla epäluotettavia. Siksi onkin tärkeää huo-
lehtia oikeanlaisesta ilmauksesta. Verkoston täytön jälkeen ilmaus aloitetaan rungosta. 
Tämän jälkeen ilmataan jokainen pystylinja erikseen, minkä jälkeen siirrytään patterei-
hin. Verkosto ilmataan manuaalisesti ilmanpoistimien ja piiskojen ym. kautta. Mikäli 
nesteessä on mikrokuplia, ilmaa poistetaan koneellisesti, kunnes neste on kirkasta ja 
liuenneen ilman määrä nesteessä on normaali. Pumppu pidetään pysäytettynä ilmauk-
sen ajan. Korkea lämpötila ja paine helpottavat ilmausta. Usein ilmauskierros kannat-
taa tehdä kahdesti. Verkoston painetaso säädetään kohdalleen ilmauksen jälkeen. [5] 
 
Uusiin rakennuksiin asennetaan usein automaattinen ilmanpoistin. Niiden toiminnasta 
on kuitenkin alalla monia mielipiteitä, joten ennen lämmitysjärjestelmän säätämistä 




8 Mittauksien dokumentointi 
 
Suoritetuista mittauksista tulee täyttää mittauspöytäkirjat. Mittauspöytäkirjassa täytyy 
olla merkittynä vähintään seuraavat tiedot (kuva 8): 
 hankkeen nimi 
 ajankohta, jolloin mitattu  
 mittauspaikka  
 mittauksen suorittaja ja valvoja 
 mitatut suureet 
 mitä mittausmenetelmiä ja laitteita on käytetty sekä esittää niiden kalibrointito-
distukset  
 sääolosuhteet mittauksen aikana 
 tarvittaessa myös mahdolliset mittauksen tarkkuuteen vaikuttavat olosuhteet ja 




Kuva 8. Huonelämpötilan mittauspöytäkirja, esimerkki [8]. 
 
Muita täytettäviä pöytäkirjoja ovat esimerkiksi linjasäätöventtiilin säätöpöytäkirja, paine-
koepöytäkirja, lämmönvaihtimen virityspöytäkirja sekä verkoston huuhtelun täytettävä 
tarkastusasiakirja [5]. Selkeät pöytäkirjat helpottavat säätötöiden hyväksyttämistä 






9 Urakoitsijan toimenpiteet säätö- ja mittaustöissä 
 




 lämpöjohtojen kertasäätöventtiilien asettelu ja pöytäkirjan laatiminen asetusar-
voista  
 lämmitysverkoston perussäätö ja pöytäkirjan laatiminen  
 paisunta- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus 
 lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaamien asettelu. 
Automatiikkalaitteet  
 säätölaitteiden virittäminen vakaan säätötoiminnan aikaansaamiseksi  
 ohjausten ja hälytysten yms. automatiikkatoimintojen kokeilut  
 mittaus- ja virityspöytäkirjojen laadinta  
 kellokojeistojen toimiaikojen asetukset sekä tarkistukset. 
 
SRV:n omien valvojien tulisi myös muistaa tehdä pistotarkastukset urakoitsijoiden suo-
rittamista säätö- ja mittaustöistä. Tällä varmistetaan urakoitsijoiden tekemien säätötöi-



















Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda SRV:n työmaille myös mittaus- ja säätötöiden 
valvontaa helpottava tarkastusasiakirja, jonka avulla varmistettaisiin luovutettavan ra-
kennuksen toimiva ja oikein säädetty lämmitysjärjestelmä. Opinnäytetyössäni kerroin, 
mitä asioita pitää ottaa huomioon suunnittelun, asennuksen ja itse mittaus ja säätötöi-
den aikana. Kerroin myös lyhyesti perinteisen patterilämmityksellä toteutetun järjestel-
män pääosista, lämmönvaihtimesta, pumpuista ja venttiileistä. Työni loppuvaiheessa 
huomasin, että koko rakennushankkeen elinkaaren aikana on mahdollista vaikuttaa 
mittaus- ja säätötöiden sujuvuuteen ja lopputulokseen. Suunnittelussa on tärkeä rooli 
materiaalivalinnoilla, painehäviölaskelmilla ja risteilytarkasteluilla. Asennuksen aikana 
on tärkeää huolehtia esimerkiksi laitevalintojen ja materiaalien hyväksymisestä suunnit-
telijalla, asennuksen laadusta ja painekokeista. Itse mittaus- ja säätötöissä suuri merki-
tys on mittausten suunnittelulla etukäteen sekä mittausta ja säätöä tekevällä henkilöllä, 
jotta mittaus sekä säätö tapahtuvat oikeaoppisesti. Myös mittaustulokset on syytä hy-
väksyttää suunnittelijoilla, jotka voivat kommentoida mahdollisista muutostarpeista. 
 
Mielestäni opinnäytetyöni lukemalla jo asiaan hieman perehtynyt, tai joitain asioita tie-
tävä henkilö saa laajemman kuvan lämmitysjärjestelmän säätötöistä ja tavoista. Toivot-
tavasti se auttaa SRV:n työmaahenkilöitä ymmärtämään mitä kaikkea lämmityksen 
säätötöihin kuuluu. Liitteenä olevia uuden ja käytössä olevan rakennuksen tarkastuslis-
toja voidaan käyttää myös yksittäisen rakennuksen osan tai järjestelmän valvonnassa. 
Tarkastuslistoissa on merkittynä säätötöihin vaikuttavia tekijöitä ja niistä tarkastettavia 
esimerkkiasioita.  
 
Työssäni SRV:llä LVI-projektinhoitajana olen jo päässyt hyödyntämään opinnäytetyö-
prosessin sivutuotteena syntynyttä tietotaitoa lämmityksen säätötöistä valvomalla sää-
tötöitä ja tarkastamalla pöytäkirjoja sekä tekemällä itse tarkistusmittauksia. Voidaan siis 
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Lämmityksen mittaus- ja säätötöiden tarkistuslista, ohjeet 
 
Tarkastuskohdat, uusi järjestelmä 
Suunnitteluvaihe 
 Vesivirrat  Mitoitusperiaatteet: Suomen rakentamismääräyskokoelma. 
 Putkikoot  Määrä ja paineet laskettu. 
 Pääsy säätölaitteille Muut järjestelmät otettu huomioon, huoltoluukkujen paikat ja määrä. 
Materiaalivalinnat Käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit, säätöventtiilin ominaisuudet, mitattavuus, säädettävyys, mahdolliset vaihtoehtoiset säätölaitteet. 
Asennusvaihe 
 Materiaalit  Materiaalit hyväksytetty suunnittelijoilla. 
 Suunnitelmanmukaisuus Materiaalit ja osat sekä reitit oikeat. Poikkeamista ilmoitettu. 
Asennuksen laatu Talotekniikka RYL 2002: hyvän rakennustavan mukainen. Oikeat reitit, kannatukset ja eristykset kunnossa. 
 Pääsy säätölaitteille Huoltoluukkujen koko ja paikat oikeat, puutteista ilmoittaminen. 
Mittaus- ja säätötyö 
 Painekokeet  Painekokeet suoritettu, pöytäkirjat luovutettu 
 Huuhtelu  Huuhtelun tarkastusasiakirja, lisäaineet huuhtelussa. 
 Ilmaus  Verkostossa ei ole ilmaa 
 Mittaustapa  Mittaustavan valinta. 
 Mittausvälineet  Kalibrointitodistus voimassa ja esitetty, välineet ehjät. 
 Laadunvarmistus  Pistokokein 
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Lämmityksen mittaus- ja säätötöiden tarkastuslista 
 
Kohde: 
Kohteen tyyppi: Uusi järjestelmä 
Tarkastuskohta Päivämäärä Tarkastaja Kunnossa Huomautukset 
     
Suunnitteluvaihe     
Vesivirrat     
Putkikoot     
Pääsy säätölaitteille     
Materiaalivalinnat     
Asennusvaihe     
Materiaalihyväksynnät     
Suunnitelmanmukaisuus     
Asennuksen laatu     
Pääsy säätölaitteille     
Mittaus- ja säätötyö     
Painekokeet     
Huuhtelu     
Ilmaus     
Mittaustapa     
Mittausvälineet     
Laadunvarmistus     
Dokumentointi     
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Lämmityksen mittaus- ja säätötöiden tarkistuslista, ohjeet 
 
Tarkastuskohdat, käytössä oleva järjestelmä 
Mittaus- ja säätötyön valmistelu 
Aikataulutus   Rakennuksen ja järjestelmän käytön huomioiminen. 
Ilmoittaminen  Tiedote käyttäjille/asukkaille. 
Valmistelevat toimenpiteet Verrataan suunnitelmia ja asennettua järjestelmää, tarvittaessa merkitään/korjataan poik-
keavuudet ja puutteet. 
Pääsy säätölaitteille  Huoltoluukkujen paikat. Varmistetaan pääsy. Kalusteiden siirtäminen. 
Järjestelmän ilmaus  Mahdollinen putkistojen huuhtelu, uudelleen täyttö, huolellinen ilmaus. 
 
Mittaus- ja säätötyö 
 Looginen eteneminen 
 Mittaustapa  Mittatapavirheen arviointi, mittaustavan soveltuvuus. 
 Mittausvälineet Kalibrointitodistus voimassa ja esitetty, välineet kunnossa. 
 Siisteys  Roskien siivous, alakattohanskojen tarve, jälkien korjaus. 
 Laadunvarmistus Pistokokein. 
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Lämmityksen mittaus- ja säätötöiden tarkastuslista 
 
Kohde: 









Mittaus- ja säätötyön valmiste-
lu 
    
Aikataulutus     
Ilmoittaminen     
Valmistelevat toimenpiteet     
Pääsy säätölaitteille     
Järjestelmän ilmaus     
     
Mittaus- ja säätötyö     
Looginen eteneminen     
Mittaustapa     
Mittausvälineet     
Siisteys     
Laadunvarmistus     
Dokumentointi     
 
